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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego
w postepowaniu na Wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” budynku Centrum Dziennej
Opieki Psychiatrycznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, znak PN/30/2019

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie prze-
targu nieograniczonego na Wykonanie w_formule ,zaprojektuj i wybuduj” budynku Cen-
trum _Dziennej Opieki Psvchiatrycznej wraz z niezbedna infrastruktura techniczna, znak

PN/30/2019

Do Zamawiajacego w dniu 10.10.2019 r. wplynety pytania dotyczace ww. sprawy o tresci naste-
pujace;j:

Pytania

1. Dot. Opisu Przedmiotu Zaméwienia: Prosimy o potwierdzenie Ze obecny uktad dezynfekcji
wody ze studni posiada wystarczajaca wydajnos¢ aby zapewni¢ dezynfekcje wody réwniez dla
nowoprojektowanego obiektu. Czy nalezy przewidzie¢ rozbudowe uktadu lub zastosowanie no-
wego?

2. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Prosimy o potwierdzenie ze wydajno$¢ zewnetrznej
instalacji wodociggowej jest wystarczajaca na cele ochrony wewnetrznej p.poz. hydrantowe;j
nowoprojektowanego obiektu. Czy nalezy przewidzie¢ zbiornik retencyjny na cele p.poz.?

3. Dot. Opisu Przedmiotu Zaméwienia: Prosimy o potwierdzenie Ze ciSnienie w istniejgcej
zewnetrznej instalacji wodociggowej jest wystarczajace dla celéw ochrony wewnetrznej p.poz.
hydrantowej. Czy nalezy przewidzie¢ zestaw do podnoszenia ci$nienia?

4. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Prosimy o potwierdzenie Ze przepustowo$¢ istniejg-
cych przytaczy kanalizacji jest wystarczajgca do odprowadzenia $ciekéw z nowoprojektowane-
go obiektu. Czy nalezy przewidzie¢ odrebne przylacza do sieci? Prosimy o przedstawienie aktu-
alnych warunkdéw przytaczeniowych w zakresie kanalizacji.

5. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Jakie dziatania zastepcze przewiduje Zamawiajacy w
przypadku niewystarczajacej przepustowosci istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej oraz braku
zgody ze strony zarzadcy kanalizacji miejskiej na wpiecie Budynku Dziennej Opieki Psychia-
trycznej?

5. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Jakie dziatania zastepcze przewiduje Zamawiajgcy w
przypadku niewystarczajacej przepustowosci istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej oraz braku
zgody ze strony zarzadcy kanalizacji miejskiej na wpiecie Budynku Dziennej Opieki Psychia-
trycznej?

6. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Czy Zamawiajacy przewiduje stosowanie chemicznych
metod zabezpieczenia i dezynfekcji uktadu cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji i w jakim steze-
niu?

7. Dot. Opisu Przedmiotu Zamowienia: Czy odptyw wody z studzienki schtadzajgcej odbywac
sie bedzie grawitacyjnie do instalacji kanalizacji czy w sposéb wymuszony przez pompe zanu-
rzeniowg?

8. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rury nisko-
szumowe zamiast izolowania przewoddéw kanalizacyjnych sanitarnych w szachtach?
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9. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rur nisko-
szumowych zamiast izolowania przewodoéw kanalizacyjnych deszczowych w szachtach?

10. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie systemo-
wych przed Scianek z ptyty gipsowo-kartonowej w pomieszczeniach sanitarnych i zawieszenie
przyboréw sanitarnych na stelazach?

11. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Czy z uwagi na charakter obiektu Zamawiajacy wy-
maga zastosowanie stelazu do montazu umywalek wiszgcych?

12. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Czy nalezy zastosowac wezet cieplny 2-funkcyjny czy
3-funkcyjny?

13. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Czy wezet cieplny, ktéry nalezy dostarczy¢ w Etapie I
nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy wpiecie Budynku Stacjonarnej Opieki Psychiatrycznej z
Etapu I1?

14. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Czy ze wzgledu na sposéb uzytkowania gltowica ter-
mostatyczna powinna by¢ zastosowana gtowica termostatyczna w wersji wzmocnionej?

15. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie ogrzewa-
nia ptaszczyznowego elektrycznego zamiast ptaszczyznowego wodnego?

16. Dot. Opisu Przedmiotu Zamowienia: Gdzie zlokalizowany jest bezci$nieniowy zbiornik
kondensatu, do ktérego odprowadzany bedzie kondensat z nowoprojektowanego wezta para-
woda?

17. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Czy Zamawiajacy potwierdza ze grzejniki i rury insta-
lacyjne musza by¢ nalezy wykonczy¢ przez dwukrotne malowanie lakierem w kolorze podob-
nym do Kkoloru $cian?

18. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Czy przepiecia nowych instalacji do istniejgcych in-
stalacji moga by¢ wykonywane w godzinach dziennych 7:00 - 19:00?

19. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Czy projekt instalacji cieptej wody uzytkowej, cen-
tralnego ogrzewania i ciepta wentylacyjnego ma uwzglednia¢ mozliwos¢ przepiecia instalacji do
wymiennikowni wykonywanej w Etapie 11?7

20. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie drzwiczek
rewizyjnych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo?

21. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Czy Zamawiajacy bedzie wymagat wykonania kame-
rownia wykonywanych przytgczy kanalizacyjnych?

22. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Czy Zamawiajacy bedzie wymagat wykonania badan
nieniszczacych potgczen spawanych instalacji zewnetrznych, wewnetrznych i przytaczy? Jesli
tak to w jakim zakresie?

23. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Prosimy o przekazanie aktualnych uzgodnien ZUD
oraz mapy z istniejgcymi sieciami.

24. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Prosimy o wskazanie sieci i instalacji zewnetrznych,
ktére Wykonawca bedzie musiat przetozy¢ przy realizacji Etapu I?

25. Dot. Opisu Przedmiotu Zaméwienia: Czy w przypadku wykorzystania w Etapie I lokalnych
podgrzewaczy elektrycznych zaprojektowana i wykonana instalacji c.w.u. powinna umozliwiac
przepiecie do wymiennika zlokalizowanego w Budynku Stacjonarnej Opieki Psychiatrycznej
Etapu II?

26. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Skad na Etapie I ma by¢ zasilany projektowany wezet
wymiennikowy zlokalizowany w istniejagcym budynku Wymiennikowni?

27. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Prosimy o wskazanie pomieszczen, do ktérych ma
by¢ doprowadzona wentylacja mechaniczna w Budynku Dziennej Opieki Psychiatryczne;.

28. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Prosimy o wskazanie pomieszczen, do ktérych ma
by¢ doprowadzona klimatyzacja typu split mechaniczna w Budynku Dziennej Opieki Psychia-
trycznej.
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29. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Prosimy o wskazanie lokalizacji agregatéw chtodni-
czych zewnetrznych?

30. Dot. Opisu Przedmiotu Zamowienia: Czy Zamawiajacy przewiduje w Budynku Dziennej
Opieki Psychiatrycznej instalacje gazéw medycznych?

31. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego ze
moc istniejgcej kottowni gazowej wytwarzajacej prace jest wystarczajaca dla przedmiotowej
inwestycji?

32. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Jakie dziatania korygujgce przewiduje Zamawiajacy
jezeli opis przedmiotu zamo6wienia nie bedzie spetniat aktualnie obowigzujgcych przepiséw?

33. Dot. Opisu Przedmiotu Zamowienia: Czy instalacje wentylacji Budynku Dziennej Opieki
Psychiatrycznej nalezy spia¢ z istniejgca centralg SAP?

34. Dot. Opisu Przedmiotu Zaméwienia: Czy Zamawiajacy przewiduje system BMS?

35. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Prosimy o podanie nazwy producenta istniejgcej cen-
trali pozarowe;j.

36. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Prosimy o wskazanie zakresu wyposazenia wraz z
jego parametrami, jakie nalezy uwzgledni¢ w ofercie przetargowe;j.

37. Dot. Opisu Przedmiotu Zamodwienia: Prosimy o informacje czy jest konieczno$é wycinki
drzew i krzewo6w i o ewentualne podanie ich parametrow (ilo$¢, wielko$¢, gatunek, itp.). Prosi-
my o potwierdzenie, Ze uzgodnienia i optaty administracyjne lub ewentualne nasadzenia zastep-
cze beda po stronie Zamawiajgcego.

38. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach inwestycji nie
sq przewidziane prace zwigzane z robotami drogowymi i zieleniarskimi (drogi, chodniki, traw-
niki, nasadzenia, itp.). Jesli s to prosimy o precyzyjne wskazanie zakresu prac (rysunek, zesta-
wienie).

39. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Prosimy o potwierdzenie, Zze w ramach inwestycji nie
sg przewidziane elementy matej architektury (tawki, stojaki na rowery, kosze na $mieci, itp.).
Jesli s3 to prosimy o precyzyjne wskazanie zakresu prac (rysunek, zestawienie).

40. Dot. Opisu Przedmiotu Zamowienia: Prosimy o informacje w jakiej technologii nalezy wy-
kona¢ strop nad iacznikiem - czy ma by¢ zelbetowy pelny czy tez np. w formie $wietli-
ka/przeszklenia?

41. Dot. Opisu Przedmiotu Zaméwienia: Prosimy o podanie wytycznych dot. wykonczenia
$cian poszczegélnych pomieszczen. Prosimy o informacje czy w pomieszczeniach mokrych i
pom. techniczne w ktérych posadzki sg wytozone ptytkami gresowymi nalezy wykonczy¢ $ciany
ptytkami - jedli tak to na jakg wysokos$¢?

42. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Prosimy o potwierdzenie, ze $ciany w przestrzeni
nad sufitowej majg by¢ tynkowane i biatkowane, oraz ze strop zelbetowy nad sufitem podwie-
szanym ma by¢ biatkowany.

43. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Prosimy o potwierdzenie, ze w pomieszczeniach ko-
munikacji (korytarz, poczekalnia, przedsionek, wiatrotap) nalezy wykona¢ sufit podwieszany
modutowy rozbieralny 60x60cm. Prosimy o informacje jak ma by¢ wykonczony sufit w pozosta-
tych pomieszczeniach (sufit modutowy rozbieralny, sufit gk, brak sufitu podwieszanego) - brak
informacji w dokumentacji przetargowe;j.

44. Dot. Opisu Przedmiotu Zamowienia: Prosimy o informacje z jakiego materiatu majg by¢
wykonane na elewacji ,wykanczajace elementy z lekkiej $ciany ostonowej” oraz wskazanie w
ktorych miejscach maja sie znajdowac te elementy.

45. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Zwracamy sie z prosbg o skonkretyzowanie kwestii
Atrium:

- czy dziedziniec ma by¢ wytozony kostka brukows, czy ma by¢ wykonany w technologii posadz-
kowej wewnetrznej (wylewka + np. ptytki gresowe lub inny materiat, jesli tak to jaki)?
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46. Dot. Opisu Przedmiotu Zamowienia: Z czego wykonane s3 $ciany wewnetrzne Atrium, i
czy jest obudowane $ciang murowang czy tez jest przeszklone?

47. Dot. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Czy dziedziniec bedzie posiadat zadaszenie, jesli tak
to prosze o informacje w jakiej formie ma by¢ ono wykonane?

48. Dot. Opisu Przedmiotu Zaméwienia: Zwracamy sie z pro$ba o wyjasénienie, ktore rozwia-
zanie zastosowac jako cokoty zewnetrzne elewacji:

a) - "Sciany na fragmentach tynkowanych - ocieplone styropianem typu STYROHART EPS-P gr.
15 cm do poziomu 30 cm nad terenem lub materiat réwnowazny o parametrach niegorszych niz
wymieniony”,

czy tez:

b) - ,wykonane z materiatu Ergodur KVN firmy Hahne lub materiat r6wnowazny o parametrach
niegorszych niz wymieniony: - Podtoze - gruntujaca zywica epoksydowa MONOLITH HARZ ER-
GODUR FLEX. - Zywica gruntujaca (0,6 kg/m2) wymieszana z kruszywem i zageszczaczem Hada-
lan TX”

Dokumentacja jest rozbiezna w tym zakresie.

49. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy nada dla § 4 ust. 1 pkt 9 Umowy nastepujaca tres¢:
,Swiadczenia ustugi serwisu, przegladéw i konserwacji wszystkich zamontowanych urzadzen i
instalacji oraz wyposazenia budowlanego w celu utrzymania ciggtej sprawnos$ci w okresie udzie-
lonej gwarancji, przy czym nie obejmuje to wymiany cze$ci i materiatéw eksploatacyjnych ani
ponoszenia kosztéw biezacej eksploatacji.”

50. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajgcy usunie § 8 ust. 11 Umowy?

51. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy w § 11 ust. 8 Umowy usunie stowa ,i oceny wizual-
nej”?

52. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy w § 11 ust. 9 Umowy zmieni stowa ,Przed rozpo-
czeciem odbioru cze$ciowego, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:” na ,Przed rozpoczeciem
odbioru cze$ciowego, w przypadku jezeli majac na uwadze wzgledy techniczne i organizacyjne
dotyczace wykonywania rob6t bedzie to mozliwe, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu:”?

53. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajgcy nada dla § 11 ust. 10 pkt c¢) Umowy nastepujaca
tres¢: ,w przypadku wad nadajacych sie do usuniecia, umozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu
umowy - Zesp6t Nadzoru dokona odbioru i wyznaczy termin na usuniecie wad uzasadniony
warunkami technicznymi usuniecia wad, jednak nie krotszy niz 14 dni roboczych,”?

54. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy nada dla § 11 ust. 10 pkt d) Umowy nastepujaca
tres$¢: ,w przypadku wad nadajgcych sie do usuniecia uniemozliwiajgcych uzytkowanie - Zespét
Nadzoru wyznaczy termin na usuniecie wad, uzasadniony warunkami technicznymi usuniecia
wad, jednak nie krétszy niz 14 dni roboczych, i odméwi odbioru do czasu usuniecia tych wad,”?
55. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy nada dla § 11 ust. 10 pkt e) Umowy nastepujaca
tre$¢: ,w przypadku wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z prze-
znaczeniem, a przy tym niemozliwych do usuniecia - Zesp6t Nadzoru odmoéwi odbioru, nato-
miast Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy, o ile Wykonawca nie zadeklaruje wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.”?

56. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajagcy w § 11 ust. 13 Umowy usunie stowa ,i oceny
wizualnej”?

57. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajagcy w § 11 ust. 15 Umowy usunie stowa ,oceny
wizualnej”?

58. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy nada dla § 11 ust. 16 pkt f) Umowy nastepujaca
tres¢: ,w przypadku wad nadajacych sie do usuniecia, umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu
umowy - Zespét Nadzoru dokona odbioru i wyznaczy termin na usuniecie wad uzasadniony
warunkami technicznymi usuniecia wad, jednak nie krétszy niz 14 dni roboczych,”?
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59. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy nada dla § 11 ust. 16 pkt g) Umowy nastepujaca
tre$é: ,w przypadku wad nadajacych si¢ do usuniecia uniemozliwiajacych uzytkowanie - Zespo6t
Nadzoru wyznaczy termin na usuniecie wad, uzasadniony warunkami technicznymi usunigcia
wad, jednak nie krétszy niz 14 dni roboczych, i odméwi odbioru do czasu usuniecia tych wad,”?
60. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy nada dla § 11 ust. 16 pkt h) Umowy nastepujaca
tre$é: ,w przypadku wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, a przy tym niemozliwych do usunigcia - Zesp6t Nadzoru odméwi odbiory,
natomiast Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, o ile Wykonawca nie zadeklaruje wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.”?

61. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy nada w § 11 ust. 19 Umowy dla ostatniego zdania
nastepujaca treéé: ,W przypadku zaistnienia wad Wykonawca zobowigzany bedzie do
niezwtocznego usuniecia stwierdzonych wad, jednak nie p6zniej niz w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, przy czym nie krétszym niz 14 dni roboczych.”?

62. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy nada w § 11 ust. 20 Umowy dla ostatniego zdania
nastepujaca treé¢: ,W przypadku zaistnienia wad Wykonawca zobowigzany bedzie do
niezwlocznego usuniecia stwierdzonych wad, jednak nie pozniej niz w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, przy czym nie krétszym niz 14 dni roboczych.”? Uzasadniajac powyzsze
zmiany Wykonawca wskazuje, Zze powinien by¢ zastrzezony minimalny czas przewidziany na
usuniecie wad.

63. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy w § 12 ust. 1 pkt b) Umowy zmieni stowa ,przy
odbiorze” na ,przy odbiorze konicowym”?

64. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy w § 12 ust. 1 pkt c) Umowy zmieni ,10%” na ,5%"?
65. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy w § 12 ust. 1 pkt d) Umowy zmieni ,0,2%" na
,0,1%"7?

66. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajagcy w § 12 ust. 1 pkt e) Umowy zmieni ,2%” na
,0,2%"?7

67. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy w § 12 ust. 1 pkt f) Umowy zmieni ,,2%” na ,0,2%"?
68. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy w § 12 ust. 1 pkt g) Umowy zmieni ,2%" na
,0,2%"?

69. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy doda § 12 ust. 7 Umowy o nastepujacej tresci:
,Catkowita taczna wysoko$¢ kar umownych mozliwych do naliczenia na podstawie niniejszej
Umowy wynosi 5% warto$ci wynagrodzenia netto."?

70. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy nada dla § 13 ust. 2 Umowy nastepujgca tresc:
,Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja Przedmiotu umowy, jak réwniez wszystkie koszty w nich nie ujete, a bez ktérych nie
mozna wykona¢ zaméwienia, w tym ryzyko Wykonawcy, a takze oddziatywanie zaleznych od
Wykonawcy czynnikéw majacych wptyw lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.”?

71. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy w § 13 ust. 17 Umowy zmieni stowa ,W przypadku
zwloki” na ,W przypadku zwtoki lub opézZnienia”?

72. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy nada dla § 14 ust. 1 Umowy nastepujaca tresc:
,Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ......
miesiecy oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach okre$lonych w przepisach
Kodeksu Cywilnego liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.”?

73. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy nada dla § 14 ust. 5 Umowy nastepujaca tresc:
,Termin gwarancji ulega w odniesieniu do elementu robo6t dotknietego wada przedtuzeniu o
czas, w ciagu ktérego wskutek wady tego elementu robot Zamawiajacy z tego elementu robét nie
mogt korzystac.”?
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74. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy w § 14 ust. 6 Umowy zmieni stowa ,w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie” na ,w terminie wynikajacym z niniejszej
Umowy”?

75. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy nada dla § 14 ust. 8 Umowy nastepujaca tresc:
,Okres gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy biegnie od daty podpisania
protokotu odbioru konicowego i podlega automatycznie wydtuzeniu w odniesieniu do elementu
rob6t dotknietego wada o czas od zgloszenia wady do jej usunigcia.”?

76. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajgcy usunie § 15 ust. 1 pkt a) Umowy? Uzasadniajac
powyzsza zmiane Wykonawca wskazuje, ze ogloszenie upadtosci na gruncie przepiséw dot.
upadtosci nie moze stanowi¢ podstawy do odstagpienia od Umowy.

77. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy usunie § 15 ust. 1 pkt b) Umowy? Uzasadniajgc
powyzsza zmiane Wykonawca wskazuje, Ze § 15 ust. 1 pkt b) Umowy potencjalnie dopuszcza
rozwiazanie Umowy w sytuacji sporu Wykonawcy z innym podmiotem, ktora to sprawy w Zaden
sposéb nie odnosi sie do realizacji przedmiotu Umowy.

78. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy nada dla § 15 ust. 1 pkt ¢) Umowy nastepujgca
tre$é: ,Wykonawca przerwat realizacje robét z przyczyn lezacych po jego stronie i nie realizuje
ich przez okres jednego tygodnia. Uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
powstaje dopiero po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu, nie krotszego niz 5 dni
roboczych, wyznaczonego Wykonawcy na pi$mie, na przystapienie do wykonywania robét,”?

79. Dot. projektu umowy: Czy Zamawiajacy nada dla § 17 ust. 2 pkt a) Umowy nastepujaca
tre$é: ,70% w terminie 30 dni od daty odbioru konicowego przedmiotu umowy,”? Uzasadniajac
powyzsza zmiane Wykonawca wskazuje, ze w przypadku dokonania odbioru koncowego
konieczno$¢ uzyskania od Zamawiajacego dodatkowego uznania przedmiotu Umowy za
nalezycie wykonany jest zbedna i nadmierna.

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajqcego w dniu 22.10.2019 r.:

W nawigzaniu do Panistwa pisma z dn. 10.10.2019 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Swie-
tego, dziatajgc w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zadane pytania:
1) To bedzie wynikato ze zbilansowania catkowitego zapotrzebowania wody dla catego Szpitala.
Bilans opracowany zostanie na etapie projektu budowlanego. Uktad posiada wyd. 37 m3/h. Mak-
symalny szczytowy rozbidr to 26 m3/h.
2) Zewnetrzna instalacja wodociagowa bedzie wystarczajgca, poniewaz na przytaczu do budyn-
ku nalezy przewidzie¢ zamontowanie zaworu pierwszenstwa. SSDS w Sandomierzu posiada
terenowy zbiornik wody o po. 350m3.
3) SSDS w Sandomierzu posiada zestaw hydroforowy o ci$nieniu statym 4,0 atm.
4) W zakresie kanalizacji sanitarnej istniejaca kanalizacja na terenie Szpitala jest wystarczajgca.
Nalezy przyja¢, ze wody opadowe z dachu budynku oraz terenu przylegtego beda retencjonowa-
ne.
5) W zakresie kanalizacji sanitarnej istniejaca kanalizacja na terenie Szpitala jest wystarczajgca.
Nalezy przyjaé, ze wody opadowe z dachu budynku oraz terenu przylegtego bedg retencjonowa-
ne.
6) Nie.
7) Odptyw wody odbywac sie bedzie grawitacyjnie.
8) Tak, jezeli koszty bedg poréwnywalne.
9) Tak, jezeli koszty bedg poréwnywalne.
10) Tak.
11) Tak.
12) Nalezy zastosowac wezet cieplny 3-funkcyjny.
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13) Tak.

14) Tak.

15) Nie.

16) Zbiornik kondensatu zlokalizowany jest w kottowni SSDS w Sandomierzu.

17) Grzejniki nalezy zamawia¢ pomalowane, rury z warstwa ocynku nie wymagaja malowania,
pozostate rury wymagaja malowania.

18) Tak.

19) Tak.

20) Zamawiajacy nie dopuszcza.

21) Nie.

22) W zakresie instalacji wod-kan nie przewiduje sig pofaczen spawanych.

23) Opracowanie mapy do celéw projektowych bedzie w zakresie projektu budowlanego i lezy
pod stronie Wykonawcy.

24) Wszystkie sieci i instalacje zewnetrzne, ktére koliduja z inwestycja I etapu nalezy przetozy¢
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu opracowanym na etapie projektu budowlanego.
25) Nie.

26) Z sieci parowej napowietrznej zasilajacej Wymiennikownie osiedla mieszkaniowego.

27) Wentylacja mechaniczna majg by¢ objete pomieszczenia zgodnie z opisem w Koncepcji -
cze$¢ V- instalacje wentylacji mechaniczne;.

28) Wedtug uzgodnieri z Uzytkownikiem na etapie opracowywania projektu budowlanego.

29) Lokalizacja agregatéw chtodniczych zgodna z obowiazujacymi przepisami - wg projektu
budowlanego.

30) Nie.

31) Kotlownia ma rezerwe mocy grzewczej.

32) Inwestycja musi spetnia¢ aktualnie obowigzujace przepisy. Wszystkie niezgodnosci nalezy
skorygowa¢ w projekcie budowlanym.

33) Zgodnie z opisem w cze$ci VI Koncepcji - instalacje niskopradowe.

34) Nie.

35) W systemie pracuja centrale firmy ESSER.

36) W zakres zaméwienia wchodzi wyposazenie ogélnobudowlane - technologiczne, wyposaze-
nie meblowe, sprzet komputerowy i audiowizualny oraz sprzgt AGD iinne niezbedne wyposaze-
nie umozliwiajace prowadzenie dzialalnosci zgodnie z przeznaczeniem budynku. Zamawiajacy
nie wymaga wyposazenia medycznego. Wszystkie urzadzenia i meble zamontowane przez Wy-
konawce musza uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego w zakresie materiatu wykonania, ergonomii
funkcjonalnoéci, i ich konkretnej lokalizacji. Wykaz mebli, urzadzen i elementéw statych wyma-
gajacych podiaczenie do instalacji lub montazu opracowany bedzie na etapie projektu budowla-
nego.

37) Inwentaryzacja zieleni wraz z decyzja o wycince drzew wchodzi w zakres projektu budow-
lanego. Wszelkie optaty administracyjne oraz nowe nasadzenia lezg po stronie Wykonawcy.

38) W ramach inwestycji sa przewidziane prace zwiazane Zz robotami drogowymi
i zieleniarskimi (drogi, chodniki, trawniki, nasadzenia, itp.). Zakres prac zgodny z projektem
budowlanym.

39) W ramach inwestycji sg przewidziane elementy matej architektury (fawki, stojaki na rowery,
kosze na $mieci, itp.). Zakres prac zgodny z projektem budowlanym.

40) Zelbetonowy, pelny.

41) Sciany pomieszczen przeznaczonych dla pacjentow i personelu - malowane farbami w kolo-
rach jasnych, pastelowych. Pomieszczenia mokre, wezly sanitarne, skladziki porzadkowe -
oktadzina $cienna do wysokosci 205cm albo plytki do wysoko$ci 205cm. Izolacja przeciwwodna
typu ciezkiego. Pomieszczenia techniczne - Sciany malowane.
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42) Tak.

43) Zgodnie z ustaleniami na etapie opracowywania projektu budowlanego.

44) Materiat zgodnie z opisem w Koncepcji - pkt. 7 elewacje. Sciana ostonowa zastosowana
zgodnie z zataczonymi wizualizacjami.

45) Na dziedzificu ma by¢ utozona posadzka zywiczna z barwionego zwiru tzw. kamienny taras.
46) Lekka $ciana ostonowa. Tylko pomieszczenia kartoteki przy rejestracji zamknigte Sciang
pelna.

47) Nie.

48) Cokoly zewnetrzne elewacji maja by¢ ocieplone styropianem typu STYROHART EPS-P lub
réwnowaznym. Na styropianie nalezy natozy¢ Ergodur KVN firmy Halne lub materiat réwno-
wazny.

49) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

50) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

51) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

52) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

53) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

54) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

55) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

56) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

57) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

58) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

59) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

60) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

61) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

62) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

63) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

64) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

65) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

66) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

67) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

68) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

69) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

70) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

71) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

72) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

73) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

74) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

75) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

76) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

77) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

78) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

79) Zamawiajacy nie wyraza zgody.



