Sandomierz 08.07.2020 r.
Szpital Specjalistyczny
Ducha Swietego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedZ Zamawiajacego
w postepowaniu na przebudowe, modernizacje dZwigu szpitalnego, typ SDE, nr fabr.
45606, rok budowy 1980 o udZzwigu 500kg, w budynku gtéwnym szpitala w San-
domierzu, znak PN/20/2020

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w try-
bie przetargu nieograniczonego na przebudowe, modernizacje dZzwigu szpitalnego,
typ SDE, nr fabr. 45606, rok budowy 1980 o udzwigu 500kg, w budynku gléwnym

szpital ndomierzu, znak PN/20/2020

Do Zamawiajgcego w dniu 06.07.2020 r. wptyneto pytanie dotyczace ww. sprawy o tre-
$ci nastepujgce;j: .

Pytanie

Dot. Dokumentacji Technicznej: W Dokumentacji technicznej Zamawiajagcy wymaga
zastosowania drzwi przystankowych o ognioodpornosci EI 120. Zaden z renomowanych,
europejskich producentéw drzwi nie ma w swojej ofercie powyzszego rozwigzania.
Zwazywszy na fakt przeznaczenia dzwigbéw (przystosowanie do pracy ciezkiej) oraz ich
miejsce zamontowania (budynek szpitalny) instalowanie drzwi nieznanego producenta
moze mie¢ krytyczny wptyw na zywotno$¢ dzwigu. Zwracamy sie z prosba o potwier-
dzenie, ze Sciany szybu sg wykonane w technologii REI 240 (jak dla budynkéw klasy A -
wolwczas, zasadnym jest montowanie drzwi o potowie ognioodpornos$ci otaczajgcych
Scian) oraz ze nie doszto do pomyiki pisarskiej i nalezy zastosowaé¢ drzwi na przelocie
(pietra -1, 0”) o ognioodpornosci EI 120, a nie E 120.

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 08.07.2020 r.:

W nawiazaniu do Panistwa pisma z dn. 06.07.2020 r. Szpital Specjalistyczny Du-
cha Swietego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyja$nief na zada-
ne pytanie:

1) Zamawiajacy informuje, Ze dopuszcza réwniez zastosowanie drzwi EI 60.




