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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego

w postepowaniu na dostawe aparatu RTG wraz z przebudowg pomieszczen i wyposaze-

niem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej, znak PN/39/2020

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w try-

bie przetargu nieograniczonego na dostawe aparatu RTG wraz z przebudowa po-
mieszczen i wyposazeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej, znak PN/39/2020

Do Zamawiajacego w dniu 18.01.2021 r. wptynely pytania dotyczgce ww. sprawy o tre-
$ci nastepujacej:

Pytania

1.

2

9.

Dot. SIWZ: Z uwagi na duzy zakres prac budowlanych, czy Zamawiajacy wyrazi
zgode na wydtuzenie terminu realizacji do 5 miesigcy?

Dot. SIWZ: W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyzsze pytanie, czy Za-
mawiajacy wyrazi zgode na wylgczenie z terminu realizacji wszelkich odbiorow
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie?

. Dot. SIWZ: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby do terminy realizacji nie wliczato

sie uzyskanie odbioréw i pozwolen?

Dot. SIWZ: W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyzsze pytanie, czy Za-
mawiajacy wyrazi zgode, aby uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie warun-
kowato podpisania odbioru konncowego?

Dot. Przebudowy pomieszczen: Prosimy o potwierdzeniem, ze Zamawiajgcy
posiada prawomocne pozwolenie na budowe.

Dot. SIWZ: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode, aby czas reakcji serwisu biegt w dni
robocze (od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy)?

Dot. SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, ze jako dni robocze Zamawiajgcy rozumie
dni od poniedziatku do piatku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dot. pkt 7.8c karty gwarancyjnej jakosci wykonania robot: Czy Zamawiajacy
wyrazi zgode, aby zapis przyjat brzmienie: ,szkéd wyniktych z winy Uzytkownika
lub 0séb trzecich, a szczegblnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania”.

Dot. Przebudowy pomieszczen: Prosimy o wyjasnienie po czyjej stronie jest
wykonanie demontazu obecnego aparatu RTG?

10.Dot. Przebudowy pomieszczen: Jezeli demontaz jest po stronie wykonawcy pro-

simy o okreslenie, co nalezy zrobi¢ ze zdemontowanym aparatem - zutylizowac
czy tez przekaza¢ Zamawiajagcemu? W tym drugim przypadku prosimy o wskaza-
nie miejsca sktadowania oraz drogi transportu.
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11. Dot. Przebudowy pomieszczen: Prosimy o wyjasnienie, czy obecna wentylacja
w pracowni RTG jest sprawna.

12. Dot. Przebudowy pomieszczen: Jezeli tak, to czy Zamawiajacy posiada aktualne
pomiary jej skuteczno$ci?

13. Dot. Przebudowy pomieszczen: W przypadku pozytywnych odpowiedzi na
powyzsze pytania sugerujemy ograniczenie prac zwigzanych z instalacjg wenty-
lacji do dostosowania obecnej wentylacji do planowanego sufitu podwieszanego.
Akceptacja takiego rozwigzania umozliwi ztozenie oferty korzystniejszej cenowo
dla Zamawiajgcego.

14. Dot. Przebudowy pomieszczen: Czy Zamawiajacy dopusci $lusarke RTG przed-
stawiong na zatgczonym rysunku RYS. D1R? Akceptacja takiego rozwigzania
umozliwi ztozenie oferty korzystniejszej cenowo dla Zamawiajgcego.

15. Dot. Przebudowy pomieszczen: Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie ekra-
néw ochronnych w postaci blachy otowianej mocowanej na stelazu i przykrytej
ptyta kartonowo-gipsowa, ktéra mozna pomalowa¢ na dowolny kolor? Rozwig-
zanie takie zapewnia identyczng ostone przed promieniowaniem jak panele
$cienne, oferuje wiekszy wachlarz mozliwosci kolorystycznych a przy tym jest
znacznie ekonomiczniejsze w zakupie, co w dzisiejszych czasach jest szczegolnie
korzystne dla Zamawiajgcego.

16. Dot. Przebudowy pomieszczen: Wedtug rysunku i zestawienia stolarki, drzwi
do pomieszczenia densytometru sg ujete jako drzwi standardowe. Czy w obecnie
zamontowanych drzwiach jest zastosowana ochrona przed promieniowaniem, a
jesli tak to jakiej grubo$¢ Pb? Czy w przypadku, jesli obecne drzwi majg ochrong
przed promieniowaniem Zamawiajacy bedzie wymagat, aby nowe drzwi rowniez
posiadaty analogiczng ochronnos¢?

17. Dot. Przebudowy pomieszczen: Wedtug punkt 9.2. Wnioski i zalecenia opinii
konstrukcyjnej, nowe $ciany dziatlowe nalezy wykonac jako $cianki lekkie w sys-
temie suchej zabudowy. Z kolei wedtug projektu architektonicznego nowe $cianki
maja mie¢ grubo$¢ 12 cm i by¢ wykonane z cegty petnej. Prosimy o okreslenie w
jakiej technologii nalezy wykonac $cianki.

18. Dot. Przebudowy pomieszczen: Czy obecna instalacja gazéw medycznych w
pracowni jest sprawna? Jedli tak to czy Zamawiajacy zrezygnuje z prac zwigza-
nych z jej przebudowg zawartych w projekcie?

19. Dot. Przebudowy pomieszczen: Czy Zamawiajgcy zrezygnuje z konieczno$ci
dostarczania osobnego interkomu, jesli aparat RTG jest fabrycznie wyposazony w
interkom?

20. Dot. Przebudowy pomieszczen: Prosimy o okre$lenie grubosci oraz materiatu z
jakiego zostata wykonana kazda ze $cian pracowni RTG. Jesli Sciana sktada sie z
kilku materiatéw prosimy o podanie grubosci kazdej z warstw.

21. Dot. Przebudowy pomieszczen: Prosimy o podanie grubosci oraz materiatow z
jakich sktada sie strop nad i pod pracownig.

22. Dot. Przebudowy pomieszczen: Prosimy o podanie funkcji kazdego z pomiesz-
czen sasiadujacych z pracowniag RTG.
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Odpowiedz udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 01.02.2021 r.:
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W nawigzaniu do Panistwa pisma z dn. 18.01.2021 r. Szpital Specjalistyczny Du-
cha Swietego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasnieri na zada-
ne pytania:

1) Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

2) Zamawiajacy wyraza zgode.

3) Zamawiajacy wyraza zgode.

4) Zamawiajgcy wyraza zgode.

5) Zamawiajgcy informuje, Ze posiada prawomocne pozwolenie na budowe.
6) Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

7) Zamawiajgcy potwierdza.

8) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

9) Zamawiajacy informuje, ze w ramach realizacji zaméwienia wymaga, aby stary aparat
(obecnie zamontowany w pomieszczeniu) zostal zdemontowany i zeztomowany, a utyli-
zacja zostata potwierdzona Zamawiajagcemu odpowiednimi dokumentami.

10) Zamawiajgcy informuje, ze w ramach realizacji zaméwienia wymaga, aby stary apa-
rat (obecnie zamontowany w pomieszczeniu) zostat zdemontowany i zeztomowany, a
utylizacja zostata potwierdzona Zamawiajagcemu odpowiednimi dokumentami.

11) Zamawiajacy informuje, ze istniejgca instalacja wentylacji jest przestarzata i nalezy
ja zmodernizowac zgodnie z dokumentacjq projektowa.

12) Pytanie bezprzedmiotowe.
13) Pytanie bezprzedmiotowe.
14) Zamawiajacy dopuszcza.
15) Zamawiajacy nie dopuszcza.

16) Zamawiajacy informuje, ze w obecnie zamontowanych drzwiach jest zastosowana
ochrona przed promieniowaniem. Zamawiajacy nie jest wstanie okresli¢ grubosci Pb,
poniewaz wymagatoby to demontazu i zniszczenia drzwi. Zamawiajacy wymaga, aby
nowe drzwi posiadaty ochrone przed promieniowaniem.

17) Zamawiajacy informuje, ze $cianki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem architekto-
nicznym.

18) Zamawiajacy informuje, ze obecnie w pracowni nie ma instalacji gazéw medycznych.
Zamawiajacy wymaga wykonania instalacji gazéw medycznych zgodnie z dokumentacjq
projektowa.

19) Zamawiajacy zrezygnuje z dostarczenia osobnego interkomu, pod warunkiem, zZe
interkom w ktéry jest fabrycznie wyposazony aparat RTG speini wymagania stawiane
przez Zamawiajacego.

20) 0d strony potudniowej - gr. 47cm sgsiaduje z poczekalnig i korytarzem komunika-
cyjnym. Od wschodu - 25cm sasiaduje z pomieszczeniami Tomografu Komputerowego.
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0d pétnocy éciana zewnetrzna grubo$ci 35cm. Od zachodu - gr. 12cm sgsiaduje z po-
mieszczeniami Mamografii oraz pomieszczeniem przygotowawczym.

21) Stropy nad i pod pracownig wykonane sa ze sprezonych ptyt stropowych, kanato-
wych, wielootworowych, wyprawione w sposéb typowy dla obiektéw szpitalnych.

22) Funkcje pomieszczen zostaly opisane w odpowiedzi na pytania nr 20.
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